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زمینیکلاسیکل یدستورالعمل نصب،بهره برداري و نگهداري فنکو
Installation, Operation And Maintenance Manual For

Floor Standing Classic Fan Coil Unit

 ایمن از دستگاه خواهشمند است دستورالعمل را به دقت مطالعه نمایید.جهت استفاده صحیح و
مایید.د تا درصورت لزوم به آن مراجعه نلطفا دستورالعمل را نزد خود نگه داری



١

فهرست

2.................................................................................................................................................................................................مقدمه 

3..................................................................................................................................................شماتیک دستگاه ............................

6...........................................................................................................................................................................انتخاب محل نصب

6...................................................................................................................................................................................نصب دستگاه ..

8......................................................................................................اتصال دستگاه به برق ................................................................

9..................................................................................................................برق ............................................................................نقشه

10................................................................................................................تست فشار و نشتی آب دستگاه .................................

11.............................................................................................راه اندازي، استفاده و نگهداري ......................................................

12...................................................................................................................................................................هشدارها و توصیه ها

14........................................................................................................................دستگاه .....................................ایرادات احتمالی

15..........................................................................................معدوم سازي و بازیافت دستگاه.........................................................



٢

مقدمه
بـا کابینـت،   (و سه تیپ سقفی)بالازن، روبروزن، شیبدار و لوبوي(فن کویل هاي کلاسیک ساران در چهار تیپ زمینی 
فوت مکعـب  2001تا 200با رنج هوادهی )پلنیوم برگشت هوافاقدبدون کابینت با پلنیوم برگشت هوا و بدون کابینت 

گردند.  بر دقیقه تولید می
شود امل میشرا ساران زمینیکلاسیکفن کویلهاي لزامات موجود در نصب صحیح دستگاهدستورالعمل حاضر تنها ا

ح ه طور صحیاه بم نصب دستگو در آن فرض بر این است که سایر موارد از جمله لوله کشی، کابل کشی و ... در هنگا
شود.رعایت شده اند و الزامات و دستورالعمل هاي نصب تجهیزات جانبی مرتبط با دستگاه را شامل نمی

مقدمات قبل از نصب دستگاه.1
د که اصل شوحبایست توسط افراد مجرب صورت پذیرد و قبل از نصب دستگاه اطمینان کلیه مراحل نصب دستگاه می

است.اب شدهلوله کشی آب، سیم کشی برق و محل استقرار دستگاه به نحوه صحیح انجام و انتخمواردي از جمله 

پیش بینی هاي محافظتی.2
فن ا پره هايیوتور محین نصب دستگاه از عدم ورود اجزاي خارجی نظیر رنگ، گرد و غبار، وسایل عایق کاري و ... به 

را خارج نمایید.یرگونه شی اضافدستگاه اطمینان حاصل کنید و قبل از راه اندازي ه

خرابی ناشی از حمل دستگاه.3
طور ایست بهبها تحت شرایط استاندارد تست شده و مورد بازرسی قرارگرفته اند. دستگاهها می فن کویلتمامی 
ستگاه ددي در و با توجه به علائم نصب شده بر روي دستگاه تا محل پروژه حمل شوند. درصورتی که آسیب جصحیح

اهد شد لطفا مراتب را به این شرکت اطلاع دهید.مش

انبار و نگهداري .4
جه ویژه تو،لدر صورت نگهداري دستگاه ها به مدت طولانی، به شرایط محیطی نظیر رطوبت، خوردگی و ... در مح

داشته باشید تا به دستگاه آسیبی نرسد.

بازکردن بسته بندي.5
دنه نند فن، باه ماز تکان هاي شدید که باعث آسیب دیدن تجهیزات دستگدستگاه باید با دقت از کارتن خارج شود و ا

و... می شود، خودداري گردد.

ت. ده اسشاین دستگاه براي استفاده در محیط هاي اداري، هتل ها، مصارف خانگی و مشابه آن طراحی هشدار:
بال به دنشده وآسیب هاي جدياستفاده از آن در محیط هاي کارگاهی و شرایط سخت باعث عملکرد نامناسب آن 

خواهد داشت.
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(مدل بالازن)شماتیک دستگاه

بدنه هاي خارجی دستگاه  .1

بدنه هاي داخلی دستگاه.2

دهانه خروجی هوا.3

مجموعه فن هوادهنده و الکتروموتور.4

پایه دستگاه.5

فیلتر هوا.6

دستگاهکویل.7
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(مدل روبروزن)شماتیک دستگاه

بدنه هاي خارجی دستگاه  .1

بدنه هاي داخلی دستگاه.2

دهانه خروجی هوا.3

مجموعه فن هوادهنده و الکتروموتور.4

پایه دستگاه.5

فیلتر هوا.6

کویل دستگاه.7
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(مدل شیب دار)شماتیک دستگاه

بدنه هاي خارجی دستگاه  .1

بدنه هاي داخلی دستگاه.2

دهانه خروجی هوا.3

الکتروموتورمجموعه فن هوادهنده و .4

پایه دستگاه.5

فیلتر هوا.6

کویل دستگاه.7
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انتخاب محل نصب 
باشد:میرعایت موارد ذیل الزامی در هنگام نصب دستگاه

محلی را انتخاب کنید که فضاي کافی جهت نصب و تعمیرات دستگاه وجود داشته باشد..1
ر دادن از قرا(ورودي و خروجی وجود نداشته باشد محلی را انتخاب کنید که مانعی براي جریان یافتن هواي.2

ب ردش مناسگمحدودیت در مکش و باعث وسایلی از قبیل کاناپه، تخت خواب و نظیر آن در جلوي دستگاه که 
هوا می گردد اجتناب نمایید).

باشد.نستگاه دمحلی را انتخاب کنید که منبع گرما مثل آتش مستقیم و دود و آلودگی هاي دیگر در نزدیکی .3
دستگاه را در مکانی نصب کنید که هوادهی آن به تمام قسمت هاي اتاق برسد..4
محلی را انتخاب کنید که نصب دستگاه به راحتی انجام شود..5
نین ه در چمحل نصب دستگاه بایستی عاري از گرد و غبار و مواد شیمیایی و روغنی باشد؛ عملکرد دستگا.6

دستگاه دچار آسیب شود.محیط هایی افت می کند و یا ممکن است
روج خم جهت دستگاه نباید درمعرض نور مستقیم آفتاب قرار داشته باشد. هم چنین می بایست تمهیدات لاز.7

مناسب آب تقطیر شده از دستگاه درنظر گرفته شود.
یعات ید و ماهاي مرطوب و یا در مجاورت اسجهت حفاظت بهتر از پوشش رنگ بدنه، از نصب دستگاه در مکان.8

خورنده خودداري نمائید.

نصب دستگاه
اه مطابق تصویر زیر انجام گیرد.دستگل یکوبه آبیوخروجيلوله هاي وروداتصال .1
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.حین لوله کشی ورود و خروج آب، حتما اتصالات را آب بندي کنید تا از نشت آب جلوگیري شود.2
ه هدرهاي بروج آب اتصال لوله هاي ورود و خبه منظور جلوگیري از آسیب دیدن لوله ها و کویل دستگاه، هنگام .3

.عدد آچار مطابق شکل زیر استفاده گردد2کویل ، از 

ند.صب گردنلوله هاي ورود و خروج آب دستگاه باید به درستی عایق شوند و شیرآلات لازم روي لوله ها .4
د.خوراست و تکان نمیهمطمئن شوید که بعد از نصب، دستگاه به طور کامل در محل خود ثابت شد.5
از تراز بودن دستگاه بعد از نصب اطمینان حاصل کنید..6
تیکی ی پلاسبراي هدایت آب ناشی از تقطیر کویل سرمایشی، خروجی سینی درین فن کویل را با لوله خرطوم.7

باشد).داشته درصد2تا 1بایست شیب (لوله دریندر قسمتهاي افقی مییدیساختمان متصل نمادرین به لوله 

از اتصال لوله درین به لوله فاضلاب خودداري نمائید..8
.شودلوله تخلیه در دستگاههاباید به خوبی در برابر صدمات احتمالی محافظت .9

د.گردد این لوله عایق گردجهت جلوگیري از تشکیل شبنم بر روي لوله تخلیه درین پیشنهاد می.10
10ت حداقل بایسکنید، لوله مشترك میتخلیه آب مشترك متصل میزمانیکه تعدادي دستگاه را به یک لوله .11

زان وجه به میع با تسانتیمتر از محل تخلیه تمامی دستگاه ها پایین تر باشد. ضمن اینکه سایز لوله در هر مقط
تقطیر دستگاهها محاسبه گردد.
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اتصال دستگاه به برق
در نظر گرفتن موارد ذیل صورت گیرد:وهااتصال دستگاه به برق می بایست براساس نقشه 

اصل کنید.حینان از مطابقت مشخصات منبع تغذیه با برق مورد نیاز دستگاه و در نتیجه ثابت ماندن ولتاژ اطم.1
، ات دستگاها مشخصقبل از سیم کشی ، ولتاژ و تعداد فازهاي برق ورودي را بررسی کنید و از مناسب بودن آن ب.2

ولت و 220فاز ، تکتجاوز کند. .(برق مورد نیاز این دستگاه%10ف ولتاژ نباید از اطمینان حاصل کنید. اختلا
هرتز است)50

هرگز دو یا چند دستگاه را به یک ترموستات مشترك وصل نکنید..3
د.رارنگیررفت وآمد قمسیرعبورکابل هادرمسیروانتخاب شوددستگاهکوتاهترین مسیرممکن جهت کابل کشی.4
ستفاده اکویل براي اتصال فن کویل به شبکه برق ساختمان از نقشه ( دیاگرام ) برق نصب شده روي بدنه فن.5

.نمایید
بعد از نصب دستگاه و قبل از اولین راه اندازي می بایست با دقت سیم کشی ها بررسی شود..6
استفادهمناسباز کابل هاياتصال دستگاه به شبکه برق باید توسط افراد مجرب انجام شود و به این منظور.7

شود.
ب و با اد مجرهیچگاه شخصا براي تعویض دستگاه و یا جابجایی آن اقدام نکنید و حتما این کار را به افر.8

صلاحیت محول نمایید.
ي به ق ورودتجهیزات حفاظتی شامل نشتی جریان، کلید اصلی و کلید حفاظتی مدار باید در منبع قدرت (بر.9

درغیر این صورت احتمال برق گرفتگی وجود دارد.دستگاه) نصب شود؛
ید.اتصال به زمین (ارت) بایستی به درستی انجام شود؛ درغیر اینصورت برق گرفتگی بوجود می آ.10
صب نشود. نجی جداکابل را به درستی ببندید و ترمینال ها را طوري قرار دهید که به راحتی با یک نیروي خار.11

ود.شنامناسب باعث آتش سوزي می
داريخودداًاکیازاتصال چندکابل به یکدیگروبایست بصورت یکپارچه وبدون قطع شدگی باشدکابل برق می.12

.گردد
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Wiring fan coil 200,300,800

Wiring fan coil 400
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Wiring fan coil 600

تست فشار و نشتی آب دستگاه
موارد ذیل انجام شود:بایست با در نظر گرفتن آزمایش لوله کشی می

، ایق، رنگعید با هنگام آزمایش، اجزاي لوله کشی باید به طور آشکار درمعرض دید و قابل بازرسی باشد و نبا.1
مصالح ساختمانی و غیره پوشانده شود. 

د. (حداکثر فشار  برابر فشار کار طراحی سیستم لوله کشی انجام شو5/1آزمایش باید با آب و با فشار حداقل .2
باشد)بار می10جاز م

بار باشد.7حداقل فشار آزمایش در هرحال نباید کمتر از .3
مدت زمان آزمایش دست کم باید دو ساعت پیوسته باشد..4
تی ونه نشدر مدت زمان آزمایش، باید همه اجزاي لوله کشی و اتصال ها یک به یک بازرسی شده و هیچ گ.5

مشاهده نشود.
بالاترین نقطه لوله کشی قرار داشته باشد.جهت تست فشار، فشارسنج باید در .6
د.ار گرددرصورت مشاهده نشت آب، باید قطعه یا اتصال معیوب تعویض یا ترمیم شود و سپس آزمایش تکر.7
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راه اندازي، استفاده و نگهداري
پس از نصب و در هنگام بهره برداري از دستگاه رعایت موارد ذیل الزامی است:

ق را قطعورا برفه دقت کارکرد فن را بررسی کنید. درصورت کارکرد غیر طبیعی دستگاه، پس از اتمام نصب ، ب.1
کنید.بررسیکرده و علت را 

ي جلوگیرياز آب پر باشد تا از خوردگی و بروز مشکلات بعدبایستی کویلدستگاه خاموشی در مدت زمان.2
شود.

ویخ زدگی تمهیدات لازم به منظور پیشگیري ازبایست میدر صورت استفاده از دستگاه در فصل زمستان،.3
.ترکیدگی لوله ها صورت پذیرد

درجه 80باید درجه سانتیگراد و حداکثر دماي آب گرم ورودي6حداقل دماي آب سرد ورودي به دستگاه باید .4
گراد باشد، سانتیدرجه80درجه سانتیگراد و بیشتر از 6سانتیگراد می باشد (در صورتی که دماي آب کمتر از 

امکان آسیب به دستگاه وجود دارد).
بوطه به گیري مربایست کویل دستگاه بوسیله شیر هوابه منظور دستیابی به حداکثر میزان انتقال حرارت، می.5

طور کامل هواگیري شود.
وايهگردش وبراساس میزان آلودگی هواي محیط، فیلتر هوا بایستی مرتبا تمیز شود تا بر انتقال حرارت .6

مناسب تاثیر نگذارد.
رفع سبت بهبصورت دوره اي سیستم لوله کشی آب و درین فن کویل را بررسی نموده و درصورت وجود نشتی ن.7

آن اقدام نمائید.

هشدار :



١٢



١٣

باشد:رعایت نکات ذیل در هنگام بهره برداري از دستگاه ضروري میعلاوه بر موارد مذکور 

لوله کشی گاز هرگز کابل ارت را به 
یا آب وصل نکنید.

اگر براي مدت زمان طولانی از 
دستگاه استفاده نمی کنید، اتصال 

برق آن را قطع کنید.

دستگاه را در دماي مناسب تنظیم 
کنید. دماي بسیار بالا یا پایین منجر

انرژي اتلافبه عدم آسایش افراد و 
شود.می

زمانیکه دستگاه روشن است، در و 
پنجره را براي مدت طولانی باز 

نگذارید؛ زیرا باعث کاهش ظرفیت 
انرژي خواهد شد.اتلافدستگاه و 

قسمت هاي ورود و خروج هوا را با 
اشیا خارجی مسدود نکنید. این کار 

باعث عملکرد نادرست دستگاه 
خواهد شد.

درصورتیکه کابل برق ورودي دچار 
آسیب شود، حتما آن را با کابل 
مناسب جایگزین کنید (تعمیرات 

بایست توسط افراد مجرب انجام می
شود)

براي روشن و خاموش از کلید اصلی
کردن دستگاه استفاده نکنید؛ زیرا 
باعث از بین رفتن حفاظت دستگاه 

خواهد شد.

از قراردادن وسایل داراي مشعل 
درمعرض هواي خروجی دستگاه 
پرهیز کنید؛ باعث سوختن ناقص 

می شود.

از وارد کردن دست یا شی خارجی 
ید. به داخل دستگاه خودداري کن

اینکار آسیب شدیدي به دستگاه 
کند.وارد می

حیوانات و گیاهان نباید درمعرض 
باد مستقیم دستگاه قرارگیرند. چون 

تاثیر منفی بر سلامت آنها دارد.

براي مدت طولانی در معرض 
مستقیم باد سرد دستگاه قرار 

نگیرید.

از دستگاه براي مقاصدي دیگر 
کردن استفاده نکنید؛ مانند خشک

لباس یا نگهداري مواد غذایی 
استفاده نکنید.

وسایل گرمایشی را نزدیک دستگاه 
قرار ندهید. بر عملکرد دستگاه تاثیر 

منفی خواهد داشت.

از قراردادن هر نوع شی اعم از سبک 
و سنگین و یا نشستن بر روي 

دستگاه جدا خودداري نمایید.

جهت تمیز کردن و یا تعویض فیلتر 
حتما برق ورودي دستگاه را قطع 

کنید.
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ایرادات احتمالی دستگاه
د ن کار باید (ایدرصورت بروز هرگونه مشکل به منظور حفظ ایمنی، به هیچ وجه شخصا اقدام به تعمیر دستگاه نکنی

د رده و کلیکاموش توسط افراد ذیصلاح انجام گردد).  در صورت مشاهده هریک از نشانه هاي زیر، فورا دستگاه را خ
تماس حاصل فرمایید. اصلی برق را قطع کنید و با خدمات پس از فروش این شرکت

کند.دستگاه با صداي غیرعادي کار می.1
کند.کلید اتوماتیک برق ورودي مرتبا قطع می.2
دستگاه داراي ارتعاش زیاد می باشد..3
دستگاه داراي نشتی آب است..4

در جدول ذیل برخی ایرادات متداول و دلایل احتمالی آن به منظور راهنمایی ارائه گردیده است:

راه حلاحتمالیعلتخطا

دستگاه روشن نمی شود.
منتظر وصل جریان برق بمانید.منبع تغذیه قطع است.

کلید اصلی را روشن کنید.کلید اصلی روشن نیست.
ترموستات را تعمیر یا تعویض نمائید.ترموستات دیواري ایراد دارد.

هوادهی دستگاه با 
سرمایش یا گرمایش 

اندکی همراه است.

دما را به درستی تنظیم کنید. نامناسب دماي دستگاهتنظیم 
آلودگی فیلتر هوا باعث گرفتگی آن شده 

فیلتر را تمیز کنید.است.

در و پنجره ها را ببندید.در و پنجره ها باز است.
یک منبع قوي ایجاد گرما یا سرما در 

اتاق وجود دارد.
جهت کارکرد بهتر دستگاه، منبع داخلی 

قطع کنید.اتاق را
شیرهاي آب گرم و سرد بسته است و آب 

شود.سرد و گرم تامین نمی
شیرهاي مربوط به ورود آب دستگاه را 

باز نمائید.
هوادهی بدون سرمایش یا 

دما را دوباره تنظیم کنید.تنظیم نادرست هواي اتاق.گرمایش است.

مشاهده چکه آب داخل 
فضاي تهویه شونده

مسیر لوله کشی درین اتصالات مربوط به
از آب بندي خارج شده اند.

اتصالات را آچارکشی نمائید. در صورت 
بروز مجدد مشکل نشتی، اقدام به 

تعویض اتصالات درین نمائید.
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معدوم سازي و بازیافت دستگاه:

تعـویض  اکلیه قسمت هاي دستگاه قابل بازیافت می باشد، ، لذا در صورت نیاز بـه معـدوم سـازي دسـتگاه و ی ـ    
ق بـا  قطعات آسیب دیده، به منظور حفاظت از محیط زیست و بازگردانی این قطعـات بـه چرخـه تولیـد، مطـاب     

:دستور العمل ذیل اقدام فرمایید
.از انداختن دستگاه در سطح زباله خودداري فرمایید
     راکـز  را بـه م کلیه قسمت هاي فلزي دستگاه را جدا نموده و پس از تفکیک بر اساس جـنس هـر فلـز، آن هـا

مربوط به بازیافت قطعات فلزي تحویل نمایید.
      حویـل  تکلیه قسمت هاي پلاستیکی دستگاه را جدا کرده و به مراکز مربـوط بـه بازیافـت قطعـات پلاسـتیکی

دهید.
.قطعات الکترونیکی دستگاه را جدا نموده و به مراکز بازیافت قطعات الکترونیکی تحویل دهید



١٦

* مشتري گرامی 

در ومند نمـوده  ما را از نظرات و پیشنهادات راه گشاي خود بهرهبا تشکر از انتخاب و حسن سلیقه شما، خواهشمندیم
ل ) تمـاس حاص ـ 021–8583صورت بروز هر گونه مشکل با واحد خدمات پس از فـروش گـروه کارخانجـات سـاران (    

فرمایید.
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گروه کارخانجات ساران

)021(88175161)  نمابر: 021(8583تلفن: 95ماره ش-یابان خرمشهرخ-ردي شمالیخیابان سهرو-دفتر مرکزي : تهران 

)026(45332050نمابر : )   026(45332051-9تلفن :  هر صنعتی سپهر    ش-ظرآبادن-کارخانه: البرز

website : www.saran-mfg.com


